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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe Final N° 892, de 2022 

Municipalidad de San Pedro 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al estado de la 
infraestructura de los establecimientos educacionales que imparten educación 
básica y/o media, a cargo de la Municipalidad de San Pedro, con la finalidad de 
verificar que la citada infraestructura se ciña a las disposiciones normativas que les 
resulten aplicables, en relación con las condiciones de higiene, seguridad, 
conservación y operatividad con que deben contar estos recintos. Asimismo, verificar 
las revisiones, supervisiones y/o inspecciones que ha efectuado la Superintendencia 
de Educación sobre la materia. 

Preguntas de Auditoría:  

• ¿Existe, por parte del municipio una adecuada supervisión de la infraestructura 
escolar, asegurándose de que esta cumpla con los aspectos normativos relativos 
a la conservación, exigencias sanitarias, condiciones de habitabilidad y 
disposiciones de seguridad establecidos? 

• ¿El municipio cuenta con la documentación exigida por la normativa para el 
funcionamiento de los locales educacionales examinados? 

• ¿Efectuó la Superintendencia de educación fiscalizaciones a los establecimientos 
educacionales con el fin de determinar que los establecimientos y el municipio se 
ajusten a las leyes en la materia? 

Principales resultados: 

• Se objetó que en el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo Básica no había 
extintores de incendio, mientras que los del anexo de media, no contaban con 
registro de su revisión ni fecha de vencimiento de la carga, incumpliendo lo exigido 
en el decreto N° 5941, de 1999, del Ministerio de Salud. Al respecto, se le ordenó 
al municipio que, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe, deberá demostrar la instalación de dichos elementos 
y la carga de cada uno de ellos, lo que será materia de un futuro seguimiento. 

• Se verificó que el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo Básica, no cuenta con la 
autorización sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud, descrita en los artículos 
2° del decreto N° 2892, de 1989, y 31 del decreto N° 594, de 1999, ambos del 
Ministerio de Salud. A su vez se comprobó que la Escuela GN° 134 - Nihue Bajo, 

 
1 Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 
Trabajo. 
2 Aprueba el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Mínimas de los Establecimientos 
Educacionales. 
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sobrepasó el número máximo de alumnos de nivel básica autorizados por la 
Secretaria Regional Ministerial de Salud respectiva. 

Sobre la materia, el municipio deberá acreditar la obtención de la resolución 
sanitaria aludida y el aumento de capacidad descrito, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción de este informe, lo que será revisado en 
un futuro seguimiento. 

• Se advirtió que ninguno de los establecimientos revisados cuenta con la 
inspección periódica de gas vigente, para acreditar el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas en la resolución exenta N° 29.738, de 2019, del Ministerio 
de Energía, que Establece Procedimientos de Certificación, Verificación de la 
Conversión de Instalaciones Interiores de Gas e Inspección Periódica de 
Instalaciones Interiores de Gas y Artefactos a Gas Fijos, Conectados 
Directamente a Cilindros de GLP3  en Establecimientos de Educación Básica, 
Media y Parvularia. 

Al respecto, la entidad auditada deberá obtener la certificación mencionada para 
los establecimientos revisados, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción de este informe. 

• Se constató que la infraestructura de los recintos examinados contraviene algún 
requerimiento relacionado con las condiciones de seguridad establecidas en la 
OGUC o en los decretos Nos 5484, de 1988, 289, de 1989, y 594, de 1999, tales 
como incumplimientos en el sentido de apertura de las puertas, falta de 
señalización adecuada de las vías de evacuación y sus accesos, y faltas en la 
accesibilidad universal, así como también deficiencias en aspectos de 
conservación y limpieza. 

Respecto a tales inobservancias, el municipio deberá acreditar su corrección, 
dando cuenta de ello en el plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe, lo que deberá ser validado por la Dirección de Control 
de esa entidad. 

• Se objetó que la Escuela GN° 134 de Nihue Bajo, no cuenta con duchas para el 
alumnado, contraviniendo lo establecido la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, OGUC. A su vez, en ese mismo establecimiento y en el Liceo 
Municipal de San Pedro - Anexo Media, se advirtieron servicios higiénicos que se 
utilizan como bodegas o que presentan artefactos en mal estado. 

A su vez en todos los establecimientos revisados se comprobó que existen 
servicios higiénicos para discapacitados que incumplen algunas de las 

 
3 De acuerdo al decreto N° 66, de 2007, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Interiores y 
Medidores de Gas, del Ministerio de Economía, el GLP es una mezcla de gases del petróleo formada 
principalmente por propano y butano comercial. Sus especificaciones están establecidas en la Norma 
Oficial Chilena NCh72.Of1999 -Gases licuados de petróleo- Especificaciones, o disposición que la 
reemplace. 
4 Del MINEDUC, que Aprueba Normas para la Planta Física de los Locales Educacionales que 
Establecen las Exigencias Mínimas que Deben Cumplir los Establecimientos Reconocidos como 
Cooperadores de la Función Educacional del Estado, Según el Nivel y Modalidad de la Enseñanza 
que Impartan. 
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disposiciones exigidas en la citada OGUC, en cuanto a las características de sus 
artefactos, y señalización. 

Sobre este punto, la Municipalidad de San Pedro deberá acreditar la subsanación 
de las objeciones planteadas, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe, lo que será verificado por la Dirección de Control 
Municipal. 

• Finalmente, se comprobó que la Superintendencia de Educación, durante el 2022, 
no efectuó fiscalizaciones sobre la materia en los recintos examinados en esta 
oportunidad, por lo que, al respecto, no hubo objeciones que formular. No 
obstante, se remite para su conocimiento el presente informe, a fin de que lo tenga 
en consideración en las próximas revisiones que efectúe en ellos. 
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AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 
 
 

SANTIAGO, 30 de enero de 2023. 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2022, y en conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría al 
estado de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos educacionales 
que imparten educación básica y/o media, a cargo de la Municipalidad de San Pedro. 

JUSTIFICACIÓN 

La infraestructura de los establecimientos 
educacionales constituye un aspecto de especial relevancia para el sistema de 
educación pública y para la comunidad educativa en general, el cual, incluso, se 
presenta como un requisito para el reconocimiento oficial de estos centros por parte 
del Ministerio de Educación. 

Asimismo, la infraestructura escolar juega un 
rol importante en la promoción de una educación de calidad, conforme queda reflejado 
en el Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016-2019, liderado por la Agencia 
de la Calidad de la Educación5, en el que se señala que “se asume una mirada 
multidimensional de la calidad educativa, que considera aspectos relacionados con la 
infraestructura y equipamiento del que disponen los establecimientos educativos”. 

Considerando lo anterior, esta Sede de 
Control estimó oportuno revisar el estado de la infraestructura escolar a cargo de la 
Municipalidad de San Pedro. 

Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 

 
5 Creada mediante la ley N° 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su fiscalización. 

PUCE      N°:      25.034/2022 
REF         N°:    924.625/2022 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 892, 
DE 2022, SOBRE AUDITORÍA AL ESTADO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
QUE IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA 
Y/O MEDIA, A CARGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO. 
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Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección 
del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, Nos 4, Educación de Calidad, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de San Pedro es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según 
dispone el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La ley N° 20.370, General de Educación, en 
su artículo N° 17 reconoce que la educación formal o regular está organizada en 
cuatro niveles: parvularia, básica, media y superior. Asimismo, en su título III, esta 
norma establece el reconocimiento oficial del Estado para los establecimientos 
educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica 
y media. 

Respecto a los dos últimos niveles 
mencionados (educación básica y media), los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Estado pueden ser clasificados según la naturaleza 
de su dependencia administrativa y financiera, en Administración Delegada, 
establecidos mediante decreto ley N° 3.166 de 1980, Municipales, que son 
establecimientos públicos de propiedad y financiamiento principalmente estatal, 
administrados por las municipalidades del país; Particulares Subvencionados, 
referidos a establecimientos de propiedad y administración privada, pero que en el 
caso de los niveles preescolar (2º nivel de transición), básico y medio, reciben 
financiamiento estatal mediante subvención por alumno matriculado y efectivamente 
asistiendo a clases, y finalmente, los Particulares Pagados, referidos a 
establecimientos de propiedad, administración y financiamiento de particulares y las 
familias de los alumnos.  

En lo que respecta a la infraestructura de los 
inmuebles, el decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación, que aprueba 
normas para la planta física de los locales educacionales, establece las exigencias 
mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de 
la función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que 
impartan, señalando en su artículo 1° que “un local escolar es un conjunto organizado 
de áreas libres, obras exteriores y edificios, con recintos para administración, servicios 
y docencia, de los que dispone un establecimiento educacional de los niveles de 
enseñanza parvularia, básica o media, de manera de satisfacer en forma permanente 
las necesidades derivadas de las actividades sistemáticas del proceso educativo” . 

De igual forma, el artículo 2°, del referido 
decreto N° 548, de 1988, establece que “para que los establecimientos educacionales 
de los niveles de enseñanza parvularia, básica y/o media puedan obtener y mantener 
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el reconocimiento oficial del Estado, la infraestructura física, equipamiento y mobiliario 
del local escolar que lo integra deberán cumplir con las exigencias establecidas en el 
presente decreto, y con lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, OGUC, y en los decretos Nos 2896, 9777 y 594, de 1989, 1996 y 1999, 
respectivamente, del Ministerio de Salud, o los que en el futuro los reemplacen. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio N° E285342, de 2022, fue puesto en conocimiento del 
Alcalde de la Municipalidad de San Pedro, el Preinforme de Observaciones N° 892, 
de 2022, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran.  

Ahora bien, la respuesta del municipio se 
concretó mediante el oficio ordinario N° 1.428, de 2022, ingresado a este Organismo 
de Control el 29 de diciembre del mismo año, información que fue considerada para 
la elaboración del presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales que 
imparten educación básica y/o media, a cargo de la Municipalidad de San Pedro, con 
la finalidad de verificar que la citada infraestructura se ciña a las disposiciones 
normativas que les resulten aplicables, en relación con las condiciones de higiene, 
seguridad, conservación y operatividad con que deben contar estos recintos. 
Asimismo, verificar las revisiones, supervisiones y/o inspecciones que ha efectuado 
la Superintendencia de Educación sobre la materia. 

Todo lo anterior, en concordancia con lo 
dispuesto en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 10, de 2021, que Establece Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República y Deja 
Sin Efecto la Resolución N° 20, de 2015, del mismo origen, además de los 
procedimientos de control aprobados mediante la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
considerando los resultados de la evaluación de control interno y determinándose la 
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 

 
6 Aprueba el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Mínimas de los Establecimientos 
Educacionales. 
7 Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

 

7 

 

diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de 
acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de 
control interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como 
Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen 
menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el municipio mediante el memorándum N° 412, de 25 de octubre 
de 2022, actualmente la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Pedro 
administra un total de 11 establecimientos educacionales, cuyo detalle se muestra en 
el anexo N° 1 de este informe. 

Los 2 establecimientos sujetos a examen 
corresponden a aquel con la mayor cantidad de matrículas al momento de la 
fiscalización, y aquel localizado a mayor distancia desde el centro administrativo de la 
comuna (la muestra se detalla en el anexo N° 2 de este documento). 

Tabla N° 1: Universo y Muestra. 

Materia Universo (N°) Muestra (N°) % 

Establecimientos 
educacionales 

11 2 18,2% 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base de la documentación aportada por la Municipalidad de San Pedro en octubre de 2022. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA  

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre incumplimientos en las vías de evacuación.  

En el Anexo Básica del Liceo Municipal de 
San Pedro, se verificó que las puertas de la vía de evacuación, que comunican los 
recintos del establecimiento con el espacio público, no abren en el sentido en que se 
produce el desalojo, lo que se visualiza en la fotografía N°1 del anexo N° 3 de este 
informe. 

Dicha situación vulnera lo dispuesto en los 
artículos 4.2.26, del decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC; 37, del decreto 
N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, MINSAL, que Aprueba Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; 6°, del 
decreto N° 289, de 1989, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento Sobre 
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Condiciones Sanitarias Mínimas de los Establecimientos Educacionales, y numeral 4, 
del artículo 9°, del decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación, MINEDUC, 
que Aprueba Normas para la Planta Física de los Locales Educacionales que 
Establecen las Exigencias Mínimas que Deben Cumplir los Establecimientos 
Reconocidos como Cooperadores de la Función Educacional del Estado, Según el 
Nivel y Modalidad de la Enseñanza que Impartan, normativas que disponen, en lo que 
interesa, que las puertas de las vías de evacuación que comunican al espacio público 
deben abrir en el sentido en que esta se produce. 

Al respecto, el municipio manifestó que 
modificará la orientación de la puerta entre los meses de diciembre de 2022 y enero 
de 2023, remitiendo a esta Entidad de Control fotografías que verifiquen dicho ajuste. 
 

Atendido lo expuesto por la entidad auditada, 
la observación se mantiene hasta que se corrija lo objetado, de lo cual deberá dar 
cuenta en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

2. Falta de señalización adecuada de las vías de evacuación y sus accesos. 

Asimismo, se corroboró que los 
establecimientos educacionales indicados en la siguiente tabla, no cuentan con  
señalización completa y coherente que permita reconocer las vías de evacuación, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 4.2.29, del decreto N° 47, de 1992, OGUC, 
que establece que todas las vías de evacuación y sus accesos deben identificarse 
mediante señales de gráfica adecuada, facilitando la evacuación de los ocupantes 
hasta el exterior, minimizando cualquier posibilidad de confusión durante el recorrido 
de escape en situaciones de emergencia. 

Tabla N° 2: Falta de señalización. 
Nombre del establecimiento Detalle 

Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Media 

Salvo en área de administración, el establecimiento no cuenta con 
señalización de evacuación. 

Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

Salvo en el comedor, los establecimientos no cuentan con 
señalización de evacuación. 

Escuela GN°134 - Nihue Bajo 

Sobre la materia, la Municipalidad de San 
Pedro reconoció lo objetado, señalando que coordinará una reunión con la Mutual de 
Seguridad para efectuar una visita y entregar la señalética correspondiente, la cual 
será instalada durante el mes de enero de 2023. 

Dado lo anterior, la observación se mantiene, 
hasta que, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este 
informe, el municipio acredite la instalación de la señalética faltante. 
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3. Sobre los servicios higiénicos.  

3.1. Falta de dotación mínima de artefactos sanitarios. 

Se constató que la Escuela GN° 134 de 
Nihue Bajo, no cuenta con duchas para el alumnado, vulnerándose con ello lo 
establecido en el numeral 2, del artículo 4.5.8 del citado decreto N° 47, de 1992, 
OGUC, el cual exige 1 ducha hasta 60 alumnos y 1 ducha hasta 60 alumnas, 
adicionando una ducha más por cada 60 alumnos y 60 alumnas, para los “Niveles 
General Básico, Medio, Superior y Educación de Adultos”. 

3.2. Sobre los servicios higiénicos para discapacitados. 

Sobre este punto, se advirtió que los recintos 
sanitarios para discapacitados de los establecimientos que se detallan en la siguiente 
tabla, incumplen algunas de las disposiciones exigidas en las letras c) y e), del referido 
numeral 6, del artículo 4.1.7 de la OGUC, en cuanto a las características de sus 
artefactos, y señalización: 

Tabla N° 3: Baño de discapacitados. 
Nombre del 

establecimiento 
Detalle  

Número fotografía del 
anexo N° 3, de este informe  

Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo 

Media 

1. No cuenta con una barra abatible ubicada a 
0,40m del eje longitudinal del inodoro (es 
fija). 

2. Lavamanos cuenta con pedestal que 
dificulta el giro. 

3. No se encuentra señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

2 

Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo 

Básica 

1. No cuenta con una barra abatible ubicada a 
0,40m del eje longitudinal del inodoro, ni 
con una barra recta de apoyo fija en el muro 
a un costado del inodoro.   

2. No cuenta con lavamanos individual ni 
acondicionado para personas con 
discapacidad. 

3. No se encuentra señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

3 

Escuela GN°134 - 
Nihue Bajo 

1. No cuenta con lavamanos individual ni 
acondicionado para personas con 
discapacidad. 

2. No se encuentra señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 

4 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base de lo verificado en las visitas realizadas a los establecimientos. 

3.3. Sobre uso y estado de los servicios higiénicos. 

3.3.a) Los establecimientos educacionales 
que se individualizan en la siguiente tabla, si bien cuentan con los recintos y artefactos 
sanitarios que en ella se detallan, estos se utilizan en otros fines. 
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Tabla N° 4: Recintos utilizados en otros fines. 

Nombre del 
establecimiento 

Recinto 
Número fotografía del 
anexo N° 3, de este 

informe 

Liceo Municipal de San 
Pedro - Anexo Media 

Baño de discapacitados utilizado para guardar 
implementos de limpieza. 

2 

 Escuela GN° 134 - 
Nihue Bajo 

El recinto que originalmente correspondía a las 
duchas de baño de alumnos se utilizada como 

bodega. 
5 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base de lo verificado en las visitas realizadas a los establecimientos. 

3.3.b) Asimismo, se constató el mal estado 
de los servicios higiénicos de los establecimientos que se indican en el siguiente 
cuadro, impidiendo con ello su uso o disminuyendo su capacidad, según se visualiza 
a continuación: 

Tabla N° 5: Artefactos en mal estado. 

Nombre del establecimiento Artefacto en mal estado 
Número fotografía del 

anexo N° 3, de este informe 

Escuela GN°134 - Nihue Bajo Duchas sin artefactos  5 

Liceo Municipal de San Pedro 
- Anexo Básica 

Inodoro sin puerta de cabina. 6 

Liceo Municipal de San Pedro 
- Anexo Media 

Baños de varones clausurado 7 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base de lo verificado en las visitas realizadas a los establecimientos. 

Lo descrito en lo literales precedentes 
contravienen lo dispuesto en el artículo 4.5.8, del decreto N° 47, de 1992, OGUC, en 
orden a que locales escolares deberán contar con recintos destinados a servicios 
higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente y administrativo y del 
personal de servicio. 

Sobre a las observaciones referidas a la falta 
de dotación mínima de artefactos sanitarios; a los servicios higiénicos para 
discapacitados; y al uso y estado de los servicios higiénicos, planteadas en los 
numerales 3.1, 3.2 y 3.3 precedentes, el municipio reconoció lo señalado -salvo en 
aquello referido a las duchas sin artefactos de la Escuela GN° 134 - Nihue Bajo, 
respecto de la cual no se pronunció-, informando que tales aspectos serán corregidos 
en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. 

En vista que la municipalidad compromete la 
corrección de las situaciones advertidas, la observación se mantiene, debiendo 
acreditar su subsanación de todas las observaciones, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe. 

4. Sobre alturas mínimas. 

Se constató que la altura libre interior de las 
vías de evacuación, medida verticalmente en obra terminada desde el piso hasta la 
proyección más cercana del cielo, vigas u otros elementos salientes, del 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

 

11 

 

establecimiento Escuela GN° 134 - Nihue Bajo, es de 1.90m, menor a los 2,10m 
exigida en el artículo 4.2.6. de la OGUC (ver fotografía N° 8, del anexo N° 3). 

En lo tocante, el ente auditado señaló que se 
requirió a la Dirección de Obras Municipales la revisión y análisis de lo objeto, por lo 
que emitirá un informe durante el primer trimestre de 2023, modificando la referida 
altura en caso de ser factible. 

Atendida la respuesta aportada, la 
observación se mantiene.  

El municipio deberá informar, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, sobre los 
avances en las gestiones informadas y posible solución a la situación objetada. 

5. Respecto de la biblioteca. 

Cabe hacer presente que de conformidad a lo 
consignado en el numeral 2.b, del artículo 5°, del citado decreto N° 548, de 1988, en 
los locales con más de seis aulas, como ese el caso del Liceo de San Pedro - Anexo 
Básica, la Biblioteca deberá tener una capacidad mínima de 30 alumnos. 

No obstante, se comprobó que la biblioteca 
de dicho establecimiento cuenta con 29,4 m2, lo que implica un aforo de 15 alumnos, 
acorde a lo establecido en el artículo 4.5.6 de la OGUC, que indica que dicho recinto 
deberá contar con una superficie mínima de 2 m2 por alumno en los niveles básico y 
medio. 

Sobre la materia, el municipio señaló que el 
Director del establecimiento deberá presentar una propuesta para modificar el 
espacio y adecuarlo a la capacidad mínima requerida, lo que se efectuará a través de 
un informe de un profesional que constate la modificación del espacio, y las medidas 
respectivas. 

En tanto no se acredite lo expuesto por la 
Municipalidad de San Pedro, se mantiene lo observado, debiendo acreditar, en un 
plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, el 
cumplimiento de la norma vulnerada. 

6. Sobre accesibilidad universal. 

6.a) En el Liceo de San Pedro - Anexo 
Básica, las escaleras no cuentan con lo exigido en el numeral 1, del artículo 4.1.7, de 
la OGUC, respecto de que la superficie de piso que enfrenta a las escaleras deberá 
tener una franja de pavimento con contraste cromático y una textura distinta, o 
podotáctil, de a lo menos 0,60 m de ancho, que señale su presencia a las personas 
con baja visión o con discapacidad visual. Lo expuesto se visualiza en la fotografía   
N° 9, del anexo N° 3 de este informe. 
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6.b) En los 38 locales revisados, se constató 
la existencia de rampas de acceso, cuyos largos son mayores a 1,5 m, sin que 
cuenten con pasamanos dobles en ambos costados, lo que se aparta de lo establecido 
en el numeral 2, del artículo 4.1.7, de la OGUC, que indica que “Las rampas cuya 
longitud sea mayor a 1,50 m, deberán estar provistas en ambos costados de un 
pasamanos continuo de dos alturas. La primera a 0,95 m y la segunda a 0,70 m.” (Ver 
fotografías Nos 10, 11 y 12, del anexo N° 3, de este informe). 

7. Sobre los cierres exteriores de los recintos.  

En el patio de prebásica del Liceo Municipal 
de San Pedro - Anexo Básica, según se visualiza en la fotografía N° 13, del anexo N° 
3 de este informe, se advirtió que el cierre del patio no impide la visión desde el exterior 
al interior, ni la interacción entre educandos y transeúntes, no resguardándose con 
ello la privacidad de los alumnos, ni su seguridad, acorde lo exigido en el último 
párrafo del artículo 3°, del citado decreto N° 548, de 1988. 

En relación con las objeciones expuestas en 
los numerales 6 y 7, sobre condiciones de accesibilidad universal y sobre los cierros 
exteriores de los recintos, respectivamente, la Municipalidad de San Pedro reconoció 
cada una de ellas, informado que durante los meses de enero y febrero de 2023 
llevará a cabo los trabajos necesarios para su corrección.  

Considerando lo indicado, se mantienen 
ambas objeciones. La Municipalidad deberá acreditar, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, la subsanación de las situaciones planteadas.  

8. Respecto del cumplimiento en aspectos de conservación y limpieza. 

Conforme se detallada en las siguientes 
tablas, se advirtieron diversas deficiencias en el estado de conservación de las 
paredes, cielos, puertas, ventanas, entre otros elementos, de los establecimientos 
escolares revisados, así como falta de limpieza en muebles y espacios exteriores. 

Lo descrito contraviene el artículo 6° del 
aludido decreto N° 594, de 1999, de MINSAL, que establece que los reseñados 
componentes deberán ser "(...) mantenidos en buen estado de limpieza y 
conservación, y serán pintados, cuando el caso lo requiera, de acuerdo a la naturaleza 
de las labores que se ejecutan". 

 

 

 

 

 
8 Anexos Básica y Media del Liceo Municipal de San Pedro, y la Escuela GN N° 134. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

 

13 

 

Tabla N° 6: Deficiencias de conservación. 

Nombre del 
establecimiento 

Detalle 
Número fotografía del 
anexo N° 3, de este 

informe  

Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo 

Media 

1. Puertas de baños destruidas, sin cerraduras o en 
mal estado. 

2. Puertas de salas de clases descuadradas del 
marco. 

3. Cielo de salas sin paneles e iluminación deficiente. 
4. Cintas antideslizantes de pavimentos gastadas. 

14 a la 18 

Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo 

Básica 

1. Pavimentos de patio y pasillos en mal estado. 
2. Puertas de sala de clases destruidas. 
3. Escaleras sin huellas antideslizantes. 
4. Gabinete de red contraincendios en mal estado.  

19 a la 23 

Escuela GN° 134 - 
Nihue Bajo 

1. Cintas antideslizantes de pavimentos gastadas. 24 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base de lo verificado en las visitas realizadas a los establecimientos. 

Tabla N° 7: Deficiencias de limpieza 

Nombre del 
establecimiento 

Detalle 
Número fotografía del 
anexo N° 3, de este 

informe 

Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo 

Media 

1. Suciedad de puertas de salas de clases. 
2. Deficiente aseo en baños. 

16 y 25 

 Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo 

Básica 
1. Muros segundo piso con pintura descascarada. 26 

Escuela GN° 134 - 
Nihue Bajo 

1. Suciedad en muros y puertas de salas de clases. 27 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base de lo verificado en las visitas realizadas a los establecimientos. 

La Municipalidad de San Pedro reconoció 
cada una de las objeciones observadas, informado que durante el primer semestre de 
2023 efectuará los trabajos, limpieza y aseo necesarios para corregirlas, por lo que 
corresponde mantenerlas, hasta que, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción de este informe, se acredite su materialización.  

9. Sobre permiso de edificación y funcionamiento de un establecimiento. 

El relación al Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica, el municipio solo proporcionó el permiso de edificación y posterior 
recepción de las obras9, de la sala de computación y gimnasio, por un total de 700,09 
m2, sin que consten tales autorizaciones para el resto de las edificaciones del 
establecimiento, lo que incumple lo dispuesto en el artículo 116, del decreto con fuerza 
ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, el cual obliga a que la construcción de edificios requerirá 
permiso de la Dirección de Obras Municipales, y a lo mandatado en el artículo 145 del 

 
9 Permiso de edificación N° 38, de 2012, y Recepción Municipal N° 10, de 2013, ambas otorgadas por la Dirección 

de Obras Municipales, DOM, de San Pedro. 
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citado cuerpo legal, que dispone que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a 
uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. 

Al respecto, el Director de Obras Municipales, 
mediante el memorándum N° 196 de 2022, acompañó el Certificado de Recepción 
Definitiva de Obras de Edificación N° 17 de 2008, correspondiente al referido 
establecimiento de educación básica, por un total de 2.006,26 m2. 

Considerando que el municipio aportó los 
antecedentes que dan cumplimiento a la disposición enunciada, se subsana la 
observación.  

10. Sobre la autorización sanitaria y capacidad del establecimiento. 

10.a) No consta que el Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo Básica, disponga de la autorización sanitaria otorgada por el 
Ministerio de Salud, incumpliendo lo establecido en los artículos 2° del decreto N° 289, 
de 1989, y 31 del decreto N° 594, de 1999, ambos del MINSAL, en orden a que deberá 
contar con un informe favorable del Servicio de Salud y que deberá contar con 
autorización sanitaria al tener un casino destinado a la preparación de alimentos. 

La municipalidad de San Pedro reconoció en 
su respuesta lo objetado, informado que tramitará la respectiva autorización sanitaria 
durante los meses de diciembre de 2022 a enero de 2023. 

Siendo así, la observación se mantiene. El 
municipio deberá acreditar la obtención de la resolución sanitaria aludida, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

10.b) Conforme a las matrículas informadas 
por la Municipalidad de San Pedro, se constató que la Escuela GN° 134 - Nihue Bajo, 
sobrepasó el número máximo de alumnos de nivel básica autorizados por la 
Secretaria Regional Ministerial, SEREMI, de Salud. 

En efecto, acorde a la resolución exenta           
N° 22.692, de 2006, de la SEREMI de Salud Metropolitana, el establecimiento se 
encuentra autorizado para un total del 50 alumnos y 50 alumnas, no obstante, el 
alumnado matriculado corresponde a 58 y 46, respectivamente. 

En su respuesta, el municipio no rebatió la 
objeción planteada, señalando que el Departamento de Administración de Educación 
Municipal deberá dar cuenta sobre dicha autorización y en caso de ser necesario, 
solicitar y tramitar el aumento de la capacidad del establecimiento ante la SEREMI de 
Salud, durante el mes de diciembre de 2022 y enero de 2023.  

Atendido lo expuesto, corresponde mantener 
lo objetado, debiendo el municipio acreditar la obtención del mencionado aumento de 
capacidad, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de 
este informe. 
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11. Sobre actualización de la inspección periódica de gas. 

Solicitados a la Municipalidad de San Pedro 
los certificados otorgados por la Superintendencia de Energía y Combustibles, SEC, 
esta aportó una fotografía del sello verde N° 444, del año 2003, del Liceo Municipal 
de San Pedro - Anexo Básica, el cual se encuentra vencido.  

Por su parte, respecto del Liceo Municipal de 
San Pedro, Anexo Media, el municipio aportó al equipo fiscalizador el certificado de 
declaración de instalaciones interiores de gas -TC6-, del año 2015, y de la Escuela 
GN°134 - Nihue Bajo, remitió un plano con aprobación SEC N° 2358 del 2002, 
documentos que no se refieren a la aludida certificación de la SEC -sello verde-. 

Los aspectos indicados implican el  
incumplimiento de las instrucciones impartidas en la resolución exenta N° 29.738, del 
Ministerio de Energía, que Establece Procedimientos de Certificación, Verificación de 
la Conversión de Instalaciones Interiores de Gas e Inspección Periódica de 
Instalaciones Interiores de Gas y Artefactos a Gas Fijos, Conectados Directamente a 
Cilindros de GLP en Establecimientos de Educación Básica, Media y Parvularia, el 
cual exige en su ítem ii), del literal A), del artículo 1-6, que todo establecimiento 
educacional en uso deberá realizar el procedimiento de inspección general, con una 
periodicidad de dos (2) años contados desde la fecha de certificado de aprobación 
general, o bien el certificado de inspección periódica general con sello verde, que 
corresponda a la inspección periódica anterior. 

Al respecto, el municipio señaló que el 
Departamento de Administración de Educación Municipal, en conjunto con las 
direcciones de los establecimientos, solicitarán las autorizaciones necesarias ante la 
SEC durante el mes de enero de 2023. 

Dado que la entidad examinada no rebate lo 
descrito, la observación se mantiene, debiendo esa entidad obtener la certificación 
mencionada para los establecimientos revisados, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

12. Estado de los extintores de incendio. 

En el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Básica no fueron habidos extintores de incendio, mientras que los correspondientes 
al Anexo de Media, no contaban con registro de su revisión ni fecha de vencimiento 
de la carga, según lo visualizado en la fotografía N° 28, del anexo N° 3 de este informe. 

Lo señalado implica, en primer término, un 
incumplimiento de lo mandatado en el artículo 45 del precitado decreto N° 594, de 
1999, de MINSAL, en orden a que todo lugar de trabajo en que exista riesgo de 
incendio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con extintores 
de incendio, y también a lo establecido en el artículo 47 de ese cuerpo normativo, que 
señala además, que se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, y 
estarán en condiciones de funcionamiento máximo. 
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En lo tocante, el municipio señaló que se 
requerirá la adquisición, recarga e instalación de extintores, según corresponda, 
durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, adjuntando fotografías que 
darían cuenta de la instalación de dichos artefactos en el referido Liceo Municipal de 
San Pedro - Anexo Básica, pero sin que en ellas se aprecie la cantidad de elementos 
dispuestos, ni su correcta carga.  

Considerando lo anterior, la objeción se 
mantiene, debiendo la entidad fiscalizada, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe, acreditar la instalación de extintores en 
el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo Básica, con su respectiva carga, y la carga 
y correspondiente registro, de aquellos dispuestos en el Anexo de Media. 

CONCLUSIONES  

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo y el inicio de acciones, la Municipalidad de 
San Pedro ha aportado antecedentes que han permitido salvar una de las 
observaciones planteadas en el Preinforme de Auditoría el Preinforme de Auditoría 
N° 892, de 2022, de esta Entidad Fiscalizadora. 

En efecto, la observación señalada en el 
numeral 9, “Sobre permiso de edificación y funcionamiento de un establecimiento”, se 
dio por subsanada, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la 
entidad. 

El municipio fiscalizado deberá adoptar las 
medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales 
y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, las siguientes: 

1. Sobre lo objetado en el numeral 12, 
“Estado de los extintores de incendio” (AC), la municipalidad deberá, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, acreditar la 
instalación de extintores en el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo Básica, con su 
respectiva carga, y la carga y correspondiente registro, de aquellos dispuestos en el 
anexo de media del mismo liceo. 

2. Según se expuso en los puntos 10.a) 
y 10.b), ambos del numeral 10, “Sobre la autorización sanitaria y capacidad del 
establecimiento” (C),  el municipio deberá acreditar, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe, la obtención de la autorización 
sanitaria de la SEREMI de Salud para el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Básica, y la resolución de la misma secretaria de Estado que autoriza el aumento de 
capacidad de la Escuela GN° 134 - Nihue Bajo.  

3. Acerca de lo descrito en el numeral 
11, “Sobre actualización de la inspección periódica de gas” (C), esa entidad deberá 
obtener dicha certificación para los establecimientos revisados, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe. 
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4. Respecto a lo descrito en los 
numerales 1, “Sobre incumplimientos en las vías de evacuación” (MC), 2, “Falta de 
señalización adecuada de las vías de evacuación y sus accesos” (MC), 3.1, “Falta de 
dotación mínima de artefactos sanitarios” (MC), 3.2, “Sobre los servicios higiénicos 
para discapacitados” (MC), 3.3, “Sobre uso y estado de los servicios higiénicos” (MC), 
5, “Respecto de la biblioteca” (MC), 6, “Sobre accesibilidad universal”, 7, “Sobre los 
cierres exteriores de los recintos”, y 8, “Respecto del cumplimiento en aspectos de 
conservación y limpieza”, la entidad fiscalizada deberá acreditar la corrección de las 
situaciones advertidas en cada numeral, dando cuenta de su ello en el plazo máximo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

5. En cuanto a lo indicado en el numeral 
4, “Sobre alturas mínimas” (MC), la municipalidad deberá informar, en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, sobre los 
avances en las gestiones informadas referidas a la revisión, análisis y posible 
corrección de la altura libre interior de las vías de evacuación de la Escuela                         
GN° 134 - Nihue Bajo. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron catalogadas como AC y C, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 4, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC en el citado “Informe de Estado de 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas deberá ser 
informado por las unidades responsables a la Dirección de Control Municipal, a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a su 
vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la información cargada 
en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el aludido oficio                   
N° 14.100, de 2018. 

Remítase al Alcalde, a la Secretaria 
Municipal y a la Directora de Control, todos de la Municipalidad de San Pedro, y al 
Superintendente de Educación.  

Saluda atentamente a Ud.,  

 
  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: FABIOLA CARRENO LOZANO

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 30/01/2023
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Anexo N° 1: Universo 

 
N° Nombre del Establecimiento Localidad/ Dirección Matrícula RBD 

1 Liceo Municipal de San Pedro 
San Pedro, Ruta G-66 Km 95, San Pedro 
(Anexo Media), y Av. Hermosilla N° 4 (Anexo 
Básica). 

771 10854 

2 Escuela GN° 134 Nihue Bajo, Alto Piedra S/N. 124 10864 

3 Escuela GN° 126 Loica Arriba, Av. Principal N° 60, Loica Arriba. 138 10856 

4 
Escuela GN° 128, Atalicio 
Aguilar Armijo 

Loica Abajo, Ruta G60 KM 51 Loica Abajo. 126 10858 

5 Escuela GN° 130  El Prado, S/N 115 10861 

6 Escuela GN° 131 Llancay, Ruta G60 KM 32, Camino Rapel. 172 10862 

7 Escuela GN° 135 El Yali, Ruta G60, KM 40, El Yali 131 10865 

8 Escuela GN° 139 Lo Encañado, Ruta 66 KM 103, Lo Encañado 115 10868 

9 Escuela GN° 140 Corneche S/N 25 10869 

10 Escuela GN° 141 La Manga S/N 33 10870 

11 Escuela GN° 498 Santa Rosa, Camino principal (km11) 77 10871 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, de acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de San Pedro, mediante el memorándum N° 412, de 25 de octubre de 2022. 
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Anexo N° 2: Muestra 

 
N° Nombre del Establecimiento Localidad/ Dirección Matrícula RBD 

1 Liceo Municipal de San Pedro 
San Pedro, Ruta G-66 Km 95, San Pedro 
(Anexo Media). Av. Hermosilla N°4 (Anexo 
Básica). (*) 

771 10854 

2 Escuela GN° 134 Nihue Bajo, Alto Piedra S/N. 124 10864 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, de acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de San Pedro, mediante el memorándum N° 412, de 25 de octubre de 2022. 
(*) Corresponden a dos establecimientos que esta Entidad de Control fiscalizó. 
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Anexo N° 3: Fotografías. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1  Fotografía N° 2 

Fecha 02-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 1, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
Nos 3.2 y 3.3, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Media 

Contenido 
Puertas de acceso a zona prebásica 
abren hacia el interior. 

 Contenido 
Baño para discapacitados sin barra 
abatible y utilizado como bodega. 

 

 

 

Fotografía N° 3  Fotografía N° 4 

Fecha 08-11-2022  Fecha 02-11-2022 

Observación 
N° 3.2, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 3.2, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

 Establecimiento Escuela GN°134 - Nihue Bajo 

Contenido 

Baño para discapacitados sin 
lavamanos, y el inodoro no cuenta 
con barra abatible ni con barra recta 
de apoyo fija en el muro. 

 Contenido 
Baño para discapacitados sin  
señalización con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA). 
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Fotografía N° 5  Fotografía N° 6 

Fecha 02-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
Nos 3.3.a) y 3.3.b), del acápite 
“Examen de la Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 3.3.b), del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento Escuela GN°134 - Nihue Bajo  Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Básica 

Contenido Ducha ocupada con artículos.  Contenido Inodoro sin puerta de cabina. 

 

 

 

Fotografía N° 7  Fotografía N° 8 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 3.3.b),, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 4, del acápite “Examen de la Materia 
Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Media 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Básica. 

Contenido Baño de varones clausurado.  Contenido 
Altura piso cielo, por debajo de la 
mínima exigida. 
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Fotografía N° 9  Fotografía N° 10 

Fecha 08-11-2022  Fecha 02-11-2022 

Observación 
N° 6.a), del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 6.b), del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica. 

 Establecimiento Escuela GN°134 - Nihue Bajo. 

Contenido 
Sin cambio de textura superficie que 
enfrenta escalera. 

 Contenido Rampa sin pasamanos. 

 

 

   

 

Fotografía N° 11  Fotografía N° 12 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 6.b), del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 6.b), del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Media. 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Básica. 

Contenido Rampa sin pasamanos.  Contenido Rampa sin pasamanos.  
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Fotografía N° 13  Fotografía N° 14 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 7, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la Materia 
Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro – Anexo 
Media 

Contenido 
Patio de juegos visible desde el 
exterior.  

 Contenido Puerta rota y sin cerradura 

 

 

   

Fotografía N° 15  Fotografía N° 16 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la Materia 
Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro – 
Anexo Media 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro – Anexo 
Media 

Contenido 
Puerta de baño con cerradura sin 
poder abrir. 

 Contenido Puertas descuadradas y sucias. 
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Fotografía N° 17  Fotografía N° 18 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la Materia 
Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro – 
Anexo Media 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro – Anexo 
Media 

Contenido 
Cielo de salas sin paneles e 
iluminación deficiente. 

 Contenido 
Cintas antideslizantes de pavimentos 
gastadas. 

 

 

 

Fotografía N° 19  Fotografía N° 20 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la Materia 
Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - Anexo 
Básica 

Contenido Pavimento roto.  Contenido Pavimento roto. 
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Fotografía N° 21  Fotografía N° 22 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

Contenido Puerta rota.  Contenido Escalera sin huella antideslizante  

 

 

 

Fotografía N° 23  Fotografía N° 24 

Fecha 08-11-2022  Fecha 02-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica 

 Establecimiento Escuela GN°134 - Nihue Bajo 

Contenido Red contraincendios en mal estado  Contenido Cintas antideslizantes gastadas. 
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Fotografía N° 25  Fotografía N° 26 

Fecha 08-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Media. 

 Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro - 
Anexo Básica. 

Contenido 
Baños en mal estado de grifería y 
desaseado. 

 Contenido Muros con pintura en mal estado. 

 

 

   

Fotografía N° 27  Fotografía N° 28 

Fecha 02-11-2022  Fecha 08-11-2022 

Observación 
N° 8, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

 Observación 
N° 12, del acápite “Examen de la 
Materia Auditada”. 

Establecimiento Escuela GN°134 - Nihue Bajo  Establecimiento 
Liceo Municipal de San Pedro – 
Anexo Media 

Contenido 
Suciedad en muros y puertas de 
salas de clases. 

 Contenido Extintores sin registro de vencimiento 
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ANEXO N°4: Estado de Observaciones de Informe Final N° 892 de 2022. 

A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Nº DE 

OBSERVACIÓN 

Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS  

MEDIDA 

IMPLEMENTADA Y 

SU 

DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 

NUMERACIÓN 

DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 

Y/O 

COMENTARIOS 

DEL SERVICIO 

Numeral 12, del 
acápite 

“Examen de la 
Materia 

Auditada” 

Sobre los 
extintores de 
incendio. 

Altamente 
compleja 

La municipalidad deberá, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe, 
registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los 
antecedentes que acrediten la instalación de extintores en 
el Liceo Municipal de San Pedro - Anexo Básica, con su 
respectiva carga, y la carga y correspondiente registro, de 
aquellos dispuestos en el anexo de media del mismo 
liceo. 

   

Puntos 10.a) y 
10.b), ambos 

del numeral 10, 
del acápite 

“Examen de la 
Materia 

Auditada” 

Sobre la 
autorización 
sanitaria y 
capacidad del 
establecimiento. 

Compleja El municipio deberá acreditar a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción de este informe, 
la obtención de la autorización sanitaria de la SEREMI de 
Salud para el Liceo Municipal de San Pedro – Anexo 
Básica, y la resolución de la misma secretaria de Estado 
que autoriza el aumento de capacidad de la Escuela GN° 
134 – Nihue Bajo. 

   

Numeral 11, del 
acápite 

“Examen de la 
Materia 

Auditada” 

Sobre 
actualización de la 
inspección 
periódica de gas. 

Compleja Esa entidad edilicia deberá registrar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción de este informe, 
los antecedentes que den cuenta de la obtención de la 
actualización de la inspección periódica de gas de los 
establecimientos fiscalizados. 
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B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 

Nº DE OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD  
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN  

Numerales 1, 2, 3.1, 3.2, 
3.3, 5, 6, 7, y 8, todos del 

acápite “Examen de la 
Materia Auditada” 

Sobre incumplimientos y 
deficiencias en la 
infraestructura de los 
establecimientos 
examinados. 

Medianamente 
compleja 

La entidad fiscalizada deberá acreditar la corrección de las situaciones advertidas en cada 
numeral, dando cuenta de su ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

Numeral 4, del acápite 
“Examen de la Materia 

Auditada” 

Sobre alturas mínimas de 
las vías de evacuación. 

Medianamente 
compleja 

la municipalidad deberá informar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, sobre los 
avances en las gestiones informadas referidas a la revisión, análisis y posible corrección de la 
altura libre interior de las vías de evacuación de la Escuela GN° 134 - Nihue Bajo. 
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